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Flujo de energia
en una planta térmica y la
incidencia de los sistemas

de control

INTRODUCCION

En una planta térmica tienen lugar
una serie de transformaciones de
energia.

En el presente trabajo de investi-
gacion, se analiza el proceso de
flujo de energia desde el combus-
tible hasta la salida como energia
eléctrica, discriminando las dife-
rentes pérdidas que se presentan.
Se hace uncalculo utilizando datos
reales y se analiza la incidencia
que tienen los sistemas de control
en los resultados finales.

BALANCE DEL FLUJO
DE ENERGIA

Una manera de ilustrar la impor-
tancia relativa de cada una de las
diferentes fuentes de pérdida, es
mediante la utilizacién de un dia-
grama que muestre el balance de
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flujo de calor.
Se puede expresar la energiagenerada enkilocalorias:
1 KWh = 860 kilocalorias (1)

DEFINICION DE LOS PARAMETROS
DE RENDIMIENTO.

En la Fig. 1 se ilustran las superficies de control que
facilitan el calculo de las diferentes eficiencias:
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